Walbrzych, dnia 8 czerwcea 2021 r.

ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOSCI WODY
NA PLYWALNI KRYTEJ ,,DELFINEK” PRZY UL. KOLEJOWEJ 8 W GLUSZYCY

w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016

z pézn. zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Walbrzychu — na podstawie analizy

wynikéw badania wody na plywalni przeprowadzonych przez zarzadce, zakresu i czestotliwosci

badania wody — dokonat zbiorczej analizy jakosci wody w nieckach basenowych na plywalni krytej

LDELFINEK” przy ul. Kolejowej 8 w Gluszycy.

Zgodnie z wyzej cytowanym rozporzadzeniem zarzadca obiektu:

L systematycznie badal jakos¢ wody w nieckach basenowych z wymagang czgstotliwoscig oraz
w  zakresie obowigzujagcych parametrow  mikrobiologicznych i fizykochemicznych
w akredytowanym laboratorium zewngtrznym — JARS Spélka z o0.0., ul. Kosciclna 2a,
05-119 Legionowo — z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz,

2. uzgodnit harmonogram badan z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w  Walbrzychu i przekazywal na biezaco sprawozdania z przeprowadzonych analiz
laboratoryjnych wody,

3 w ramach Kkontroli wewnetrznej w okresic objetym oceng przedlozyl sprawozdania
z badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych 74 prébek wody pobranych na plywalni
krytej .,DELFINEK™,

4. dokonywal biezgcej obserwacji jakosci wody, dokumentowal nadzor pracy urzagdzen oraz
w trakcie godzin uzytkowania niecek rejestrowal wyniki pomiarow pH, potencjalu redox, chloru
wolnego i zwigzanego — podstawowych parametrow $wiadczacych o czystosci wody na

plywalni.

W zwigzku z ogloszeniem dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii oraz zwigzanych z nim
ograniczen i zakazow, planowane przez zarzadee badania jakosci wody wykonane zostaly
w okresie funkcjonowania plywalni. Z tego samego wzgledu nie zostaly zrealizowane zaplanowane na
marzec 2020 r. badania jakosci wody w ramach biezacego nadzoru sanitarnego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Walbrzychu.

W ramach kontroli wewnetrznej wykonanej przez zarzadeg plywalni zostaly przebadane

74 prébki wody, w tym 74 pod wzglgdem bakteriologicznym i 42 pod wzgledem fizykochemicznym,



‘ktére nie wykazaly przekroczenia dopuszczalnych wartosci parametrow bakteriologicznych
i fizykochemicznych.

Bioragc powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Walbrzychu
stwierdza, ze woda w nieckach basenowych byla bezpieczna dla zdrowia i spelniala wymogi
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna

odpowiada¢ woda na plywalniach.
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